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Numune Kodu/Numune No

5605-BA

Numuneye Gonderen Kigi/Kurum/Kurulus

BUSRA ONLE

Numunenin Alindigi Adres

BALIKKOY ICME SUYU ARITMA TESISI CIKIS SUYU

Numunenin Cinsi

ICMESUYU

Numunenin Ambalaj Sekli/Etiketi/Miktari

PLASTIK SISE — RENKLI CAM SISE

Numunenin Alindigi Tarih/Saat 09.09.2019 /09.00

Numunenin Lab. Gelis Tarihi/Saat 09.09.2019/09.10

Analizin Baslamal Bitis Tarihi 09.09.2019

Numuneyi Alan Kurum/Kisi =

Numunenin Durumu UYGUN

Raporlama Tarihi: 11.09.2019
Fiziksel Analizler

Cahsilan Analizler Analiz Sonucu Birim Yéntem Mevzuat Limiti

BULANIKLIK 0,215 NTU FIZIKSEL TKEDY
RENK T.E Pt.co KOLORIMETRIK TKEDY
pH 7,77 pH Birimi SM-4500-H 6,5-9.5
SICAKLIK 18,8 9C < -
ILETKENLIK 417 uS/cm SM 2510-B 2500
KOKU Normal - FIZIKSEL TKEDY
TAT Normal - FIZIKSEL TKEDY
BAKIYE KLOR 1,0 mg / It ORTOTOLIDIN 0,2-0,5
SIYANUR (CN) T.E mg / It SM 4500-CN:E 0,050
Kimyasal Analizler
FLORUR (F) <0,303 mg / It TS EN ISO 10304-1 1,5
KLORUR (CL) <20,195 mg / It TS EN ISO 10304-1 250
NITRIT (NO3) <0,329 mg / It TS EN ISO 10304-1 0,50
NIiTRAT (NO3) <5,122 mg / It TS EN ISO 10304-1 50
SULFAT (S04) 30,94 mg /It TS EN ISO 10304-1 250
SODYUM (Na) <20,748 mg/lt TSENISO 14911 200
AMONYUM (NH.) <0,306 mg / It TS EN ISO 14911 0,50
MAGNEZYUM (Mg) <20,667 mg / It TS EN ISO 14911 -
KALSIYUM (Ca) 35,88 mg / It TS EN ISO 14911 -
BROMAT (BrO:) <3,341 ug/ It TS EN ISO 15061 10
ALUMINYUM (A <20,871 g/ It EPA6020A 200
KROM (Cr) <20,093 g/ It EPA6020A 50
MANGAN (Mn) <20,334 ug/ It EPA6020A 50
DEMIR (Fe) <21,480 ug/ It EPA6020A 200
NIKEL (Ni) <5,023 ug/ It EPAG6020A 20
BAKIR (Cu) ~0,180 mg/ It CPAGOZ0A 2,0
ARSENIK (As) <4,263 g/ It EPAG6020A 10
SELENY UM (Se) <4,085 g/ It EPAG020A 10
KADMIYUM (Cd) <4,121 ug/ It EPA6020A 5,0
ANTIMON (Sb) <3,966 ug/ It EPA6020A 5,0
CIiVA (Hg) <0,372 o It EPA6020A 1,0
KURSUN (Pb) <4,278 g/ It EPA6020A 10
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MIiKROBIYOLOJIK ANALIZLER
TOPLAM KOLIFORM 0 Sayi1/ 100 ml Membran Filtrasyon 0
E.COLI 0 Sayr/ 100 ml Membran Filtrasyon 0
ENTEROKOK 0 Sayi1/ 100 ml Membran Filtrasyon 0
C.PERFRINGENS 0 Say1/ 100 ml Membran Filtrasyon 0
(SPORLAR DAHIL)

NOT:Yukarida analizi yapilan numunenin sonuglari insani Tiiketim Amagh Sular Yénetmeligine uygundur.

Aciklamalar:
|.Koyu renkte yazilmis olan analiz sonuglari ilgili mevzuat limitleri disindadir.

2. Bu rapordaki sonuglar ve gériisler analizi yapilan numuneyi temsil eder ve bagka amagla kullanilamaz. Bu raporun higbir
boliimii tek basina veya kismen kullanilamaz ve ASKI GENEL MUDURLUGUNUN izni olmadan ¢ogaltilamaz. imzasiz
raporlar gecersizdir.

3. Genigletilmis 6l¢tim belirsizlikleri miisteri talebi veya yasal mevzuatlarin zorunlu kildig1 durumlarda raporda belirtilir,

4. Karar Kural! Politikasi: Laboratuvarimiz Basit Kabul Karar Kuralvm kullanmaktadir. Olgiim belirsizliginin mevzuat limitini
etkiledigi durumlarda sonuglar élgiim belirsizligi eklenip ¢ikartiimadan mevzuat limit degerine gire uygunluk beyani yapilir,

-TKEDY: Tiiketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal degisim yok.
- kob (cfu): Koloni olusturan birim (colony forming unit)

- Sonuglar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayil1 Resmi Gazete'de yayimlanan Insani Tiiketim Amagli Sular Hakkinda Y&netmeligi
ne gore degerlendirilmektedir.

-Numune ile ilgili kisi ve kurumlar yukarida belirtilen hususlari kabul etmis sayilr.
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